
Перечень показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения, в соответствии с приказом М инистерства строительства и 
жилищно- коммунального хозяйства РФ от 21 .08 .2015г №606/пр. по МУП Ж КХ "Лянинское" Здвинского района

Новосибирской области

Наименование Ед.

измерения
Показатель

1 О бщ ий раздел

1.1. Наименование ТС О МУП Ж К Х  "Лянинское"

1.2. Адрес регистрации НСО Здвинский район с. Лянино у.Центральная 34
1.3. ИНН 5 4 2 1 110495
1.4. ОГРН 1065470001706

1.5. О КВЭД 35.30.14
501.6. Учредитель договор хозяйственного ведения

1.7. Основание владения имуществом

2 П роизводство тепловой энергии
2.1. Адрес теплоисточника НСО Здвинский район с.Лянино ул. Центральная 55а
2.2. Г од ввода в эксплуатацию 1976
2.3. установленная мощность Г кал/час 3,25
2.4. подключенная нагрузка Г кал/час 2,25
2.5. Балансовая стоимость теплоисточника тыс. руб 1429,40
2.6. Ф изический износ % 80

3 П ередача тепловой энергии

3.1. Протяженность тепловых сетей, в 

двухтрубном исчислении
км. 2,10

3.2. в том числе нуждающихся в замене. км. 0,5
3.3. средний диаметр тепловых сетей мм 1 10
3.4. Балансовая стоимость тепловых сетей тыс. руб
3.5. Физический износ % 45



4.
Н аличие докум ентации по оценке  

текущ его состояния объектов  
теплоснабж ения.

4.1. Схема теплоснабжения, НПА об 
утверждении

реквизиты Постановление администрации Лянинского сельсовета Здвинского района 
Новосибирской области №  13-па от 04.04.2025г.

4.2. Энергетический паспорт потребителя 
топливно-энергетических ресурсов

реквизиты ЭП-533-2017-49

4.3.

Экспертное заключение 

специализированной организации по 

результатам обследования состояния 

котельной

реквизиты 1563-07-23-T3

4.4. Выводы экспертного заключения
краткое

изложение
общий вывод конструктивные элементы здания котельной ограниченно 

работоспособное, требуется восстановительный ремонт

Директор МУП Ж КХ «Лянинское»
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